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Tel: 031/7737317

Mobil: 0911 362214

Tento protokol obsahuje v sledky neakreditovan ch
sktišok, ktoré s označené N, v sledky
akreditovan ch sktišok označen ch A v tabuíke
v sledkov sktišok.

Dátum odberu / prevzatia vzorky / v konu skušky: 15.07 .2019 l 15.07 .2019 / 15.07 ,2019 - 19.07.2019

Názov a adresa laboratória:

Názov a adresa zákaznika:

Miesto odberu:
predmet sktišok:
vzorku odobral:
Odber:

Tabul'ka v sledkov skt]šok:

PRoToKoL o sKÚšrncn vzoRl(Y č. 6329

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

ÚWar chemicko-tech n olog ickej a |aboratóm ej čin nosti

Pracovisko: Kračanská cesta 1233,92901 Dunajská Streda

obec veíká paka

č. 189,930 51 Veíká Paka

Veíká Paka, ,t89, OÚ
pitná voda

Pálfyová Viola

Akreditovan

ukazovatel' Metóda stanovenia V sledok Neistota
k=2

Merná
iednotka

Ozn.
sk škv

Escherichia coli STN EN ISO 9308-1: 2015 0 KTJ/100 cma A

koliformné baktérie STN EN ISO 9308-1: 2015 0 KTJ/100 cms A

enterokoky STN EN ISO 7899-2: 2003 0 KTJ/100 cms A

Kultivovatel'né mikroorganizmy pri 36"C STN EN íSO 6222: 200L 4L KTJ/1 cm: A

Kultivovatel'né m i kroorganizmy pri 22" C STN EN ISO 6222: 2001 L92 KTJ/1 6rna A

bezfarebné bičíkovce STN 757711: 2000 0 jedince/cms A

živé organizmy STN 757711: 2000 0 jedince/cma A

vláknité bakérie bez Mn a Fe STN 757711: 2000 0 jedince/cms A

Mikromycéty STN 757711: 2000 0 jedince/cmE A

mr'We organizmy STN 757711: 2000 0 jedince/cms A

železité a mangánové baKérie SfN7577L2:2000 <1 pokryru.p. v o/o A

abiosestón 5T N7577L2: 2000 2 pokrynr.p. v o/o A

absorbancia STN 757360: 1992 <0,010 A

EleKrolytická vodivosť pri 25oC STN EN 27888:1998 49,0 mS/m A

reakcia vody STN EN ISO 10523: 2012 7,62 A

farba STN EN ISO 7887: 2012 <2,0 mgPt/dm: N

zákal STN EN ISO7027-I:2OL7 < 1,00 FNU N

vol'n, chlór IP13(II)-príloha 5 - terénne meranie <0,10 mg/dmg N

železo STN ISO 6332: 1996 <0,040 mg/dma A
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Tabul'ka v sledkov skušok:

Ukazovate!' Metóda stanovenia V sledok Neistota
k=2

Merná
jednotka

Ozn.
sk šky

amónne ióny STN ISO 7150-1: 1995 <0,050 mg/dms A

Chemická spotreba kyslíka
manganistanom

STN EN ISO 8467: 2000 0,68 mg/dms A

dusitany STN EN 26777: L998 <0,020 mg/dm3 A

dusičnany STN ISO 7890-3:2000 4,7 mg/dmr A

mangan STN ISO 6333: 2002 <0,030 mg/dmr A

Počet strán protokolu o skuškach ltzorky č.6323:2 z2

S lad/nesr]lad:
Vzorka vody v čase odberu vyhovovala Vyhláške MZ SR č. 24712017 Z.z., ktorou sa ustanovujri podrobnosti o kvalite
pitnej vody, kontroly kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v
uveden ch ukazovateťoch.

lJpozornenie: Protokoly o sk škach móže používater reprodukovať iba celé.
ciastočná reprodukcia je možná len s písomn ms hlasom Ved ceho tvaru chemicko-technologickej a
laboratórnej činnosti (nesm sa kopírovať časti).
Používater služieb akreditovaného pracoviska v žadnom prípade nesmie použiť jeho akreditačn značku.
V sledky skt]šok sa t kaj iba pre ret59kriSor. l

Schváli!: lng. Otília Bindicsová ( L t, // ; I
vedrici pracovTska Dunajská Streda 'Í ) -! Ll4 

-tvaru chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti

*** KoNlEc PRoToKoLU *"*
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